EDITAL N.2 15/2023

PUBLICACAO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
42 Trimestre de 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO DA NAZARE E FAMALICAO

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, os Servicos Municipalizados da Nazaré procederam a verificagio da qualidade da dgua da rede ptblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Bactérias coliformes 0 Nimero/100ml 0 0 0 100,00% 14 14 100,00%
Desinfetante residual 0 Nimero/100ml 0,2 0 100,00% 14 14 100,00%
Escherichia coli (E. coli) a) mg/l 0 0 100,00% 100,00%
CondodeRoine — = ; : 7
Cheiro a 252C 3 Factor de dilui¢do <1 <1 0 100,00% 4 4 100,00%
Condutividade 2500 us/cm a 20°C 133 160 0 100,00% 4 4 100,00%
Cor 20 mg/l PtCo <2 <2 0 100,00% 4 4 100,00%
Enterococos 0 Nimero/100ml (] 0 ] 100,00% 4 4 100,00%
Ferro 200 pg/l Fe <50 171 1] 100,00% 4 4 100,00%
Nimero de colénias a 22 °C s/alteraciio anormal Nimero/ml 1 70 1] 100,00% a4 4 100,00%
Numero de colénias a 37 2C s/alteragdo anormal Numero/ml 1 74 1 75,00% 4 4 100,00%
pH 26,5 e £9,0 unidade de pH 7 7,5 [} 100,00% 4 4 100,00%
Sabor a 25°C 3 Factor de diluicdo <1 <1 o 100,00% 4 4 100,00%
Turvagio 4 UNT <03 13 0 100,00% ) 4 100,00%
Controlo de Inspectio o - o L - > e
1,2 - dicloroetano 3 pe/l - - - o 2
Alfa total 0,1 Bq/l - = o - - %
Aluminio 200 pe/l Al 50 50 (4] 100,00% 4 4 100,00%
Aménio 0,1 Ba/l = - - - - =
Antimdnio 5 ug/lsb . - . o =
Arsénio 10 pe/l As - - - - - =
Benzeno 1 ng/l - - - = = 2 o
Benzo(a)pireno 0,01 pe/l - - - 5 e =
Boro 1 mg/l B - - = & =
Bromatos 10 ug/l BrO3 - - - - . Z =
Cédmio 5 pg/l cd - - = < - -
Calcio b) mg/l Ca - - 2 < - -
Chumbo 10 e/l Pb - g .
Cianetos 50 ug/l Cn - - - - & .
Cloretos 250 mg/lCl - - & .
Clostridium perfringens 0 Nimero/100ml <0 <0 (4] 100,00% 4 4 100,00%
Cobre 2 mg/l Cu - - - - = -
Crémio 50 ug/iCr - - - - - 5 =
Dose indicativa 0,1 msv - - - - = = -
Dureza total c) mg/l CaCO3 - - - = - » .
Fluoretos 1500 ug/l F - - - - = -
HAP Total M (ug/1) i 01 ue/t < = f 5 % & :
Benzo(b)fluoranteno 0,1 pe/l - - - = .
Benzo(ghi) perileno 0,1 pe/l - - - - . 5 -
Benzo(k)fluoranteno’ 0,1 pg/l - - - = A
Indeno(1,2,3-cd)pireno 01 pe/l = - - = - -
d) mg/l Mg = - - - = = -
Manganés S0 ug/l Mn - - - - . = g
Merctirio 1 ng/l Heg - - - - o o
Niquel 20 ug/l Ni - - - - -
Nitratos 50 mg/I NO3 - - - - - 5 =
Nitritos 0,5 mg/l NO2 = - - - = & =
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - - g
Pesticidas totals @ 05 g/l - - - : . : =
Alacloro 0,1 pe/l - = o - =
Atrazina 0,1 pe/! - - = 5
Bentazona 0,1 pg/t - - - - s o 2
Clorpirifos 0,1 pe/l - - 5 = 2
Desetilsimazina 0,1 pe/l - - - 3 = = 2
Desetilterbutilazina 0,1 ng/l - - - =
Dimetoato 0,1 g/l - - - s < = -
Dimetenamida-P| 0,1 pe/l - - - - = = -
Diurdo 0,1 ne/t s - - = < .
Imidaclopride 0,1 g/l - - - = - %
Isoproturdo 0,1 ue/l - - - - = "
Linurdo 01 ug/l o - - - - R
MCPA 01 ue/t - . . . . B .
Metalaxil| 0,1 pg/l - - - = . = -
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Metalaxil-M 0,1 ne/t - - - - = = -
Metolacloro 0,1 ug/l - - - - - o -
S-Metolacloro 0,1 pe/l - - - e = = 5
Metribuzina 0,1 ne/l - - - = = % -
Ometoato 01 ne/l - - - B “ s o
Oxamil 0,1 ne/l - - . = 3 < o
Simazina 0,1 pe/l - - - - - = .
Terbutilazina 0,1 pg/l - - - = = @ 2
Polénio 210 e) Bq/l - - - = - < -
Rédio 226 e) Ba/l 2 . 5 . . . .
Selénio 10 pe/l Se = - - - - - =
Sédio 200 mg/l Na - - - - - - <
Sulfatos 250 ne/l S04 < & = = a -
;I;;etrac]oro?teno e.tricloroeteno | - 10 . e/l - : ; . A . 4 . .
Tetracloroeteno 10 pe/l - - - - & < =
Tricloroeteno 10 pg/l - - - - s . &
Trihalometanos Totais 100 ng/l - & < “ i 5 i
Bromodiclorometano 100 e/l - - - - = = -
Bromoférmio 100 pe/l - - - - - - s
Cloroférmio 100 pg/l - - - B - - -
Dibromoclorometano 100 ve/! - - - = - R
Uranio 234 e) Bq/l - - - - - g <
Uranio 238 e) Ba/l g : - - . . v
Durante os meses de outubro, novembro, dezembro de 2023, foram realizadas 90 analises a qualidade da agua para consumo humano e os resultados
analiticos apresentados demonstram que a 4gua distribuida na Zona de Abastecimento de Nazaré e Famalicdo, que abastece as populagdes das freguesias de
Nazaré e Famalicdo, com excegdo, respetivamente, das localidades de Fanhais e Raposos estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas
no Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto.

Notas:

1. Soma das dos Hit A ti Policiclicos (HAP) ir i i Indeno(1,2,3-cd)pireno;
2. Soma das concentragdes dos Pesticidas Individuais

3.Soma das concentragdes dos compostos especificados;

4.Soma das dos Individuais: Clarofé
Observagdes:
a) queas Ges deste pard estejam entre0,2 ¢ 0,6 mg/l de cl dual livre;

b) Nao é desejavel que a concentragao de calcio seja superior a 100 mg/l;

<) € desejavel que a dureza total em carbonato de cdlcio esteja compreendida entre 150 a 00 mg/l;
d) N3o é desejavel que a concentragdo do magnésio seja superior a SO mg/l;

e) Este pardmetro s6 é analisado caso a actividade alfa seja superior a 0,10 Ba/l.

Nazaré, 6 de margo de 2024

0 Vogal do Conselho de Administragio dos nicipalizados da Nazaré

(OrlanWtéqu' Rodrigues)
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, os Servicos Municipalizados da Nazaré procederam 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises perlddicas natorneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Bactérias coliformes 0 Nimero/100m! 0 0 [} 100,00% 2 2 100,00%
Desinfetante residual 0 Nimero/100ml [} 100,00% 2 2 100,00%
Escherichia coli (E. coli) mg/| 0 100,00% 2 2 100,00%
Controlode Rotingz ‘ s : | T T
Cheiro a 252C 3 Factor de diluigdo - - - & - n .
Condutividade 2500 us/cm a 20°C - - = o 2 .
Cor 20 mg/l PtCo - - - - = = .
Enterococos 0 Nimero/100ml - - - - = -
Ferro 200 pg/l Fe - - - - G = .
Numero de coldnias a 22 2C sfalteragdo anormal Ndmero/ml - = n . .
Nimero de colénias a 37 2C s/alteragdo anormal Nimero/ml - - - - 5
pH 26,5 e £9,0 unidade de pH - - - < 2 - 2
Sabor a 25°C 3 Factor de diluigdo - - - - 5 - =
Turvagdo A a4 UNT - - = = % = 2
1,2 - dicloroetano 3 g/l - - = = = 2 b
Alfa total 0,1 Bg/I - - - % 2 : 3
Aluminio 200 pg/l Al - - - 5 =
Aménio 0,1 8q/l = - - & = =
Antiménio 5 ue/l Sb - = z: - :
Arsénio 10 ng/l As - - - - % o o
Benzeno 1 ug/l - L E = = 5
Benzo(a)pireno 0,01 ne/l - - - - s
Boro 1 mg/l 8 5 « i . B . B
Bromatos 10 ne/l Bro3 - - - - = - =
Cadmio 5 pe/l cd - - - ”
Calcio b) mg/l Ca & - - - - 3 o
Chumbo 10 ug/l Pb - - - o - = .
Cianetos 50 pg/lCn - - - = .
Cloretos 250 me/I Cl < - . . . B
Clostridium perfringens 0 Numero/100ml = s = " = -
Cobre 2 mg/l Cu - - =
Crémio 50 ug/l Cr - - = =
Dose indicativa 0,1 mSv - - - - - = %
Dureza total c) mg/l CaCO3 - - - =
Fluoretos 15 mg/I F - - - & "
HAP Total ™ (jg/L) 01 g/l - - o - - . %
Benzo(b)fluoranteno 0,1 ne/l - - = < - .
Benzo(ghi) perileno 0,1 pe/l - - - - ) - N
Benzo(k)fluoranteno 0,1 ue/t - - = = 4 . .
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,1 ug/l - - - - - - .
Magnésio d) mg/l Mg - - - - N .
Manganés 50 ng/l Mn - - - - 3 - -
Merctrio 1 pg/l Hg - - - - S - .
Niquel 20 ue/l Ni - - .
Nitratos 50 mg/I NO3 - - - - o -
Nitritos 0,5 mg/I NO2 - - - o - 2 =
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - - 5 = = 3
Pesticidas totais 2 05 e/l . L v ; 7 . 7
Atrazina 0,1 ug/l - - - = - ] :
Bentazona 0,1 pe/l - - - - i =
Clorpirifos 0,1 pg/l - - E 2 z 2 "
Desetilsimazina 0,1 ne/l - = - 5 2
Desetilterbutilazina 0,1 pe/l - - - - 5 =
Dimetenamida-P 0,1 g/l g - - = - “
Dimetoato 0,1 pe/l - - - < = z %
Imidaclopride 0,1 e/l - - 5 & = - 3
Linurdo 0,1 ug/l - - - = = <
MCPA| 01 pg/l - - i - = = -
Metalaxil-M 0,1 g/l - - - = = « -
S-Metolacloro 01 ug/l - - - = - =
Metribuzina 0,1 pg/l - & = z - " -
Ometoato| 0,1 e/l - - = = = -
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Oxamil 0,1 ne/l - - = = - = .
Simazina 0,1 ue/l - - - - H &
Terbutilazina 0,1 He/t - - - - - - «
Selénio 10 ng/l Se - - - = = =
Sodio 200 mg/l Na - - - = 2 " =
Sulfatos 250 ug/l S04 - - - - - - -
gftracloroetano e tricloroeteno e . alt : : : : : : z
Tetracloroeteno 10 e/l - - - - - o 2
Tricloroeteno 10 ne/l - - - - = = -
Trihalometanos Totals ! 100 nefl - B - = L % -
Bromodiclorometano 100 ug/l - - - - 5 - -
Bromoférmio 100 ug/l - - - = o 5 R
Cloroférmio 100 ug/! - - - 2, = - R
Dibromoclorometano 100 pe/t - - - = c -

Durante os meses de outubro, novembro, dezembro de 2023, foram realizadas 6 anélises & qualidade da agua para consumo humano e os resultados
analiticos apresentados demonstram que a 4gua distribuida na Zona de Abastecimento de Fanhais, que abastece a populacio da localidade de Fanhais -
Freguesia da Nazaré, esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto.

Notas:

1. Soma das concentragGes dos Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP} i i i il Indeno{1,2,3-cd}pi
2. Soma das concentragdes dos Pesticidas Individuais
3. Soma das concentragdes dos compostos especificados;

4. Soma das. Ges dos Individuais: Cloroformic o e
Observagdes:
a) queas Ges deste pardmetro estej idas entre 0,2 e 0,6 mg/| de cloro residual livre;

b} Nao é desejavel que a concentragdo de clcio seja superior a 100 mg/l;

<) £ desejével que a dureza total em carbonato de clcio esteja compreendida entre 150 a 500 mg/(;
d) Nao ¢ desejivel que a concentragdo do magnésio seja superior a 50 mg/l;

€) Este pardmetro s6 ¢ analisado caso a actividade alfa seja superior a 0,10 Ba/l.

Nazaré, 6 de margo de 2024

0 Vogal do Conselho de Administragdo dos palizados da Nazaré

(Orlar@g&'ﬁjstég‘fo Rodrigues)
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EDITAL N.2 18/2023

PUBLICACAO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
42 Trimestre de 2023

A

LAGE

ZONA DE ABASTECIMENTO DOS RAPOSOS

Bactérias coliformes

Nimero/100ml o]

 Valéras sbildes

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, os Servicos Municipalizados da Nazaré procederam a verificagdo da qualidade da 4dgua da rede publica,
através de andlises periddicas nia torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da-Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

100,00%

100,00%
Desinfetante residual [} Nimero/100ml 0,3 0,3 100,00% 100,00%
Escherichia coli (E. coli) a) mg/l 0 0 100,00% 100,00%
Cheiro a 259C 3 Factor de dilui¢do - - s
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C - - -

Cor 20 mg/l PtCo - - - -
Clostridium perfringens 0 Ntmero/100ml - - &
Enterococos o Nimero/100ml - -
Ndmero de coldnias a 22 2C s/alteragdo anormal Nimero/ml - - - =
Namero de colénias a 37 ¢C s/alteragdo anormal Numero/ml - - -
pH 26,5 e 9,0 unidade de pH - - -
Sabor a 252C 3 Factor de diluigdo - - - -
Turvagdo 4 UNT .
1,2 - dicloroetano 3 ug/l - - - =
Alfa total 01 Ba/l - z
Aluminio 200 ng/l Al - - = 5
Aménio 0,1 Bq/l - :
Antiménio 5 e/l sb - - - -
Arsénio 10 ne/l As - - -
Benzeno 1 ug/l - = :
Benzo(a)pireno 0,01 ue/! - -
Boro 1 mg/I 8 - - =
Bromatos 10 pg/l Bro3 - - -
Cédmio 5 pgflcd - - - -
Célcio b) mg/l Ca - - 5
Chumbo 10 pg/l Pb - - - -
Cianetos 50 ug/l Cn - - - -
Cloretos 250 mg/ICl - - - =
Clostridium perfringens 0 Nimero/100ml - - - -
Cobre 2 mg/l Cu - - -
Crémio 50 peficr - - - -
Dose indicativa 01 mSv - - - -
Dureza total c) mg/I CaCO3 - -
Ferro 200 pg/l Fe - - - -
Fluoretos 1,5 mg/l F e © . .
HAP Total ! (ug/t) 01 ug/! ¢ = Z
Benzo(b)fluoranteno 0,1 pe/l - - - =
Benzo(ghi) perileno 0,1 e/t - - g -
Benzo(k)fluoranteno 0,1 ne/l - - = -
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,1 pg/l - - = -
Magnésio d) mg/l Mg -
Manganés 50 pg/l Mn - - - =
Merctrio 1 ug/l He - - - .
Niquel 20 pg/l Ni - -
Nitratos 50 mg/l NO3 - - - 2
Nitritos 0,5 mg/l NO2 - -
Oxidabilidade 5 mg/l 02 o - -
Pesticidas totais ! 05 e/} - = - %
Alacloro 0,1 ng/! - = s
0,1 ne/l - - £ =
Clorpirifos 0,1 g/t * & - ~
Desetilsimazina 0,1 ue/l . - - =
Desetilterbutilazina 0,1 ue/l 5 - = =
Dimetenamida-P 1,1 g/l : 2 8 :
Dimetoato 0,1 e/l - - -
Diurdo 0,1 ue/l - - - -
Imidaclopride 0,1 pgh - S =
Isoproturdo 0,1 pe/l - - - -
Linurdo 0,1 g/l - -
MCPA 0,1 ug/! - - R
Metalaxil 0,1 pe/! - - -
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