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EDTTAL N.e 15/2023
PUBLTCAçÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALTDADE DA ÁGUA

4e Trimestre de 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO DA NAZARÉ E FAMALICÃO

#*&h. i
é*ë#${& :

trWffi i

NúmêÍo/100m1 0 0 o 100,00% 74 14 10D,OO%lãctériâs coliformes 0

0 NúmeÌo/100m1 o,2 o,4 o 100,00% 14 \4 100,00%Desinfetante residual

chêìro â 25eC

Escheichio coli (8. coli)

Ètó:i7Èióììldââifi itirSjiiÌ:!i:l::j.=

Fãctor de diluição

ncll
a.:::ì:::i.:,tiri:=ír!+:i:Féi Í
@

<1

o

<1 0

100,00%

:i l: :::: ;:lì:a::.|: ;.. ::..:!i:;a:=.EÈ:;É.
100,00%

14

4

14

4

1OO,0O%

:.::r:::::l:::1:::''i:,:i:: 
j:,r.

't!L:--.::::;;:)a;
100,00%

4 100,00%condutividade 2500 Us/cm â 20oC 133 160 o 100,00% 4

Cor 20 mg/l Ptco <2 <2 0 100,00% 4 4 100,00%

4 100,00%Enterococos 0 Número/100m1 0 0 0 100,00% 4

100,00%200 t1llíe <50 177 0 100,00% 4 4

100,00%!úmero de colóniasâ 22 9c s/alteração anoÍmal Númêío/ml 7 10 0 100,00% 4 4

4 700,oo%\úmêro dêcolóniâs a 37eC s/altêÍâção anoÍmal Número/ml 1 74 1 75,OO%

100,00% 4 4 100,00%,H >6,5 e 59,0 unidadê de pH 7 1,5 0

100,00% 4 10O,O0%3 rador de dlluição <1 <1 o

<0,3 7,7

3

UNT

rcll

o

ì:::::l ::: ::::;::::a . 1n

100,00% 4 4 100,00%[urvação

1,2-dicloroetâno

Alfâ totãl 0,1 Bq/l

uell Al 50 50 0 100,00% 4 1o0,oo%Alumínio 200

0,1 Bq/l

\nÌimónio ucll sb

qrsénio 10 Fg/l As

dlBenzeno L

BenzôÍâlDireno 0,01 vcll

Boro 1 mc/l B

Btomâtos 10 FCll 8Ío3

ue/l cdcádmló s

ms/l cacálcio b)

10 tEll Pbchumbo

50 !s/l cnCiánêtos

250 ms/l cl:loretos

<o <o 0 100,00% 4 4 100,00%:losÍídiun peúingens 0 Númêro/1ooml

cobrê 2 mg/l cu

cÍómlo 50 VsJl ct

0,1

Durêza totâl c) mg/l caco3

1500 ps/l F

0,1 vell8ênzo(b)íluoranteno

0,1 rcllBenuo{shl) perilenc

0,1 lc/lBenzo(k)fluorantenc

0,1 tzlllndeno(1,2,3-cd)pirênc

d) ms/l Mslúâgnésìo

so rcll MnÌúanganês

1 Fc/l HsMercúrio

20 sg/l NiNíquel

NiÍatos 50 mg/l No3

\ltritos 0,5 ms/l No2

lxidabìlidade mcll 02

l:r:.: ,- :. I

Alaclorc 0,1 !c/l
0,1 tcll

wllBentazoni 01

0,1 vcllcloípÍifos

0,1 pcllDesêtilsimâzina

0,1 vzllDe5elilteÍbutìlazÌna

0,1 tEll

Dimêtênâmidâ-P 0,1 vcll

Diurão 0,1 tcll
lmldaclopíid€ o,1 vcll

velllsopÍotuíãc 0,1

Linúrãc 0,1 uc/l

MCPA 0,1 !e/l

Metalaxil 01 IlEll
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EDtïAL N.e 1sl2023
PUBLTCAçÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALTDADE DA ÁGUA

4e Trimestre de 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO DA NAZARÉ E FAMALICÃO

€ Indènoí1,2,3.cd)pÌëno;

4,soma dâr.on(envaçõèr dôt TÍihatómelanos tndiüduâts: CtôÍotóÍmiq &omoIórôtq Dibrom*Ìorônêtâú€ BÍomoddorootâno;

à)Rêronendrj€qüeàr@n.enr.çõe!dêíêp.rânêÍoenêjanrrompêêndidãsenrêq2êq6ms/tdèctoÍo,è,idüalav,e;
b) Náo édèrêjávêl quea (on.en!àção de.átio3ejà ruD.'ior a 1&hÉ/t;
.) É d.iêiávêl queò du.erà tôìât sn.aíbodàro dêcátcio eneiã.onrp.ê?ndidà ênrê t5oã smnì&4;
d) Nào a derejáveì queà rôn.enraçãodomàsnénô!eja !upèÍioÍ! some/t;
êl tnepa.ámeroú éànàÍ6àdocàroà àdiúdadeôtí. sëjã lupè'ior a O,rO Oq/t,

Nazaré, 6 de março de 2024

O Vogal do Conselho de Administração d nicipalizados da Nazaré

0,1 pEll

0,1 rcll
S-MêtolaclorÕ 0,1 r1ll

MeÍibuzina 0,1 rqll
Omêtoato o1 rEll

oxâmil 0,1 rcll
SimazÌnâ 0,1 pell

Têíbutilâzina 0,1 vzll
Polónio 210 e) Bqll

Rádio 226 e) Bc/l

Selénio 10 ugll se

200 mg/l Na

5ulfatos 2SO !s/l so4

Iehacloroeteno ê kicloroeteàó::
ti..:': :,,:i':., :l : ::-..,., :',',::',

Tetrâcloroetenc 10

;.,:,:.::l:::.!!4.:: ; 'lt'
tc/l

I 
- 

et :r-T;tàia(a]:,r:.::r::.:
10

j 't., 100

rcll
::.: ::a t1/l , :-.

-

Bromodiclorometân€ 100 lcll
Bromofórmia 100 pc/l

Cloroíórmiô 100 rcll
DibromocloÍomêtâno 100 slll

UÍânio 234 e) Bq/l

Uránio 238 e) Be/l

DuÍante os meses de outubro, novembro, dezembro de 7023, foram realizadas 90 análises à qualidade da água para consumo humano e os resultados
analítÌcos apresentados demonstram que a água distribuída na Zona de Abastecimento de Nazaré e Famalicão, que abastece as populações das freguesias de
Nazaré e Famalicão, com exceção, respetivamente, das localìdades de Fanhais e Raposos está em confoÍmidade com as normas de qualidade estabelecidas
no Decreto-Lei n.e 69/2023, de 21 de agosto.
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EDITAL N,9 L7I2O23
PUBLICAçÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

4s Trimestre de 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO DE FANHAIS

Áh".

..€*+w.4gq
Hà#MIB

águá da rede pública,

(ERSAR).

Bactérias coliformes 0 Número/100m1 0 0 0 100,00% 2 2 100,00%

Dêsinfêtãntê.êsìduãl 0 Número/100m1 o,2 0,5 0 100,00% 2 2 100,00%

0 100,00%|::::=-:-
;jE:.:::!:=:i:--

2

a i.'.::::. :t!::::,a:j:i i:i
2

Ìs=r.
i;::rïlí;:;.:li.i:::i=:

100,00%

i L ii;ÌïÌ,jrriì : i ii iiÍr ji

Cheiro â 25sC

ÉscheÍtchtd con It, tonl

6htíblo:dè RôtÀh 2,:. : :l : : :t: ::::

d
i:j!iÍ:ii:;!!ì!i!4..i:.i::4li!!iii:ii:!:l!i:.

Fãctor de dilulção

nell

;ii:;ii:;!:,i;.::;:.1

0

:ondutividâdê 2500 us/cm a 20oc

msll Ptco:or 20

0 Número/100m1:ntetococos

200 pg/l Fe

r/altêÍãção anoímaì Número/mlNúme.ode colónias a 22 lc

s/alteração anormal Número/ml

:6,5 ê <9,0 unidade de pHpH

3 rãctor de dlluiçãoSabor a 25sC

Turuação

1,2-dicloroetano

4 UNT

çzll

alfa total 0,1 Bcll

\lumínlo 200 trcll al

01 Bq/l

5 pe/l sb

10 Fs/l As

Benzeno 1 vcll
o,o1 tsllBênro(â)phêno

1 mc/l IBoro

10 E/l BÍo3Btomatos

cádmio 5 us/l cd

b) mg/l ca

chumbo 10 !s/l Pb

Ci.netos 50 pgll cn

:loretos 250 msll cl

:l ostr i d i um pe rÍing ens 0 Número/100m1

:obíê 2 mg/l cu

:rómio 50 t1ll ct

Dosê indicativa 0,1 mSv

c) ms/l caco3Durêza total

1,5 mc/l FFluoretos

r-l .,: ,j' : :::: : Ug/l ,:. .

Eenzo(b)fluorãntêno 0,1 vEll

Eenzo(Bhi) perlleno o,1 vc/l

genzo(k)fluorânteno 0,1 vell

lndeno(1,2,3-cd)pirêno 0,1 vcll

Vãgnéslo d) ms/l Ms

Manganês 50 Fsll Mn

trEll HcMêrcúrio 1

20 ucll NlNíquel

50 mc/l No3Nitratos

Nihitos 0,5 me/l No2

s ngll 02oxÌdabilìdãde

.- usll

0,1 Fc/iAtrâzine

Bentazona 0,1 pell

clorpirlfot 0,1 pell

Desêtilsimarina 0,1 t\cll

Deselllterbutilãzihã o,7 rEll

Dìmêtenamidâ-F 0,1 pc/l

Dimetoatc 0,1 ItEll

lmidarlopride 0,1 vcll

0,1 rclltinuÍãc

0,1 slllMCPI

01 lEllMetãlaxil-M

0,1 ue/lS-Metolacloro

0,1 rellMeüibuzina

0,1 uc/lOmetoato
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EDITAL N3 T7I2O23
PUBLTCAçÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALTDADE DA ÁGUA

4e Trimestre de 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO DE FANHAIS

O Vogal do Conselho de Administração dos da Nazaré

Rodrigues)

*-.1,

{sffi&
fr',i'ïã,.:pf{r*i '

?. 50m, d.i conrèntaçõê! do, P.ítldài Indiüduàir
3. 50mã da!.oncentaçòes do! codponor erp*ifr cados;
4,5ona dar.on.èntãçõ.r do5 Ìrih.lometanos Índjüdúàit: Clôroíórôiq BromoíóÍhíq DtbÌonctôrod€tãno€ aronodt.toroètãno;

ôlR(onEnd*,equêil.oncentaçõeed€nepàr5nêloeilêJimcompreendldôjênrêq2eq6rí&/tdectororesiduattiÍe;
bl Nàoé d8€jávèl quèà ronrentaçâodecálcioiejã iúperioÍ à 1@ms4;
() É desejávêl queà dur€ra tokl €mca'bonàrodecár.io.(êJa conpÍeendidà €nrê lsoa s@n&/t;
d) N;oé dseiivd quêã.oíÉnrâeãodo m.snéíô.èti.Ípêdo. â 50mdr;
el tíêpi'ámeto3ô é anartsrdo.âjóà ãdiüdadeaìÍa seh 3lpqloi â o,1o 8q/t.

Nazaré, 6 de março de 2024

oxamil 01 ttcll

Simazina 0,1 t cll

Ìêrbutìlazina 0,1 ttqll
selénio 10 !s/l se

200 me/l Nâ

5ulfatos 250 !s/l so4

TêkaclotoeÌÊnq e lÍicloreFtçnq,
lrl I

10 tEll

Íricloroeteno

Irihalometanos Tolals:t!Ìl: l

10

; ::.: ,:i:10o.::::j:.: ir.
rell ::-:::=-

Bromodìcloromêtanc 100 tzll
BÍomofóÍmic 100 rçll
clorofóínir 100 pell

Dibromoclorometanc 100 rqll

Durante os meses de outubro, novembro, dezembro deZ0Z3, foram realizadas 6 análises à qualídade da água para consumo humano e os resultados
analíticos apresentados demonstram que a água dÌstribuída na Zona de Abastecìmento de FanhaÌs, que abastece a população da localidade de Fanhais -
Freguesia da Nazaré, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecÌdas no Decreto-Lei n.e 69/2023, de 21 de agosto.
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EDTTAL N.s 18/2023
PUBLICAçÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

4e Trimestre de 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO DOS RAPOSOS

ffii
-;',1;ii+2i;) 'ieiüiÌiãrtHi: !

':-if :itr4v i

100,00% 1 1 100,00%Bactérlas coliformes o Número/100m1 0 0 0

0 100,00% 1 1 100,00%Dêsìnfetântê rêsidual 0 Númêro/100m1 0,3 0,3

1 100,00%

:i:ìri:r:,Ì::::lì::::::ìijli:ií

:hêho a 25eC Factor de diluìção

ms/l

"* ::
o 100,00% 1

:ondutividade 2500 !S/cm â 20oc

3or 20 mg/l Ptco

closvidlum perfíingens 0 Número/100m1

Énterococos 0 Número/100m1

s/alte.ação anormal Número/mlNúmêío de colónlas a 22 sc

s/alteração anormal Númeío/mlNúmeÍo de colónìãs a 37 qc

unidade de pHpH >6,5 e <9,0

3 Factorde diluição;abor a 25eC

UNT

pc/l

furvação

1,2 -dicloroetano

4

Alfa total 0,1 Bq/l

Alumínio 200 se/l Al

0,1 Bq/l

Antlnónio !c/l sb

ArséDio 10 ps/l As

1 uc/l

q01 rclllento(a)pÌreno

loro 1 msll B

10 Êcll 8Ío3

:ádmio 5 us/l cd

b) ms/l câ

us/l PbChumbo 10

usll cnClanetos 50

250 ms/l clclorêtos

0 Númeío/100m1Clostíidium peíinqens

:obÍê 2 msll cu

:rómiô 50 Wll ct

0,1 mSv

Durêza totâl c) mg/l caco3

200 wllre
1,5 mg/l F

: O1 ' :tllll.,.., : L,,,..:,::..HÁPÍotallrl (uc/tl.

Benzo(b)fluoíantêno o,1 vEll

ec/lEenzo(ghil peÌileno 0,1

FC/lEenzo(k)fluorânteno 0,1

0,1 rclllndeno(1,2,3-cd)pireno

d) mgll Mgv1âgnéslo

50 tsllÌínvanganês

1 ug/l HsMercúrio

Níquêl 20 uc/l Ni

Niratos 50 ms/l No3

mell No2Nltrito! 0,5

mqll ozoxidabìlidade 5

l::::.:. ' : 'I r, 0,5 : '' r ':,1 ,,: tgll
r1llAlacloro 0,1

o1 t1llBentarona

0,1 vzllclorpìrifos

0,1 Fc/lDesetilsimãrlnâ

Desetiltêrbutilazine o1 tcll
1,7 vcll

Dimetoãtc 0,1 rEll

Diurãc 0,1 rcll
lmidâclopíidê 0,1 se/l

vclllsoproÌúrão o,l

Linurão 0,1 rcll
rcllMCPÂ 0,1

r*llMetelaxi o,1

1/2
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EDTTAL N.e 18/2023
PUBLTCAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALTDADE DA ÁcUA

4e Trimestre de 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO DOS RAPOSOS

B.nro(b)nuoÍãnréno, Bênro(klÍuoÍãnlènq 3.n!o(ehilpe.ireno e rndáno{1,2,3..dhnenoj

r!iÈ.ÌF'iì:ir'? i

L lôm. d.r.onrênkàçõer dor
2. 5om. da! conr.ntàçõèi do! Peítidae Índiüdurt
L Sôna dàt<on<ênrâçõe dos compo{or êroeiítado!;
4. Somà dâ! concetrtàçõ6 dôi TÍihàlonetanoe lndiüduâÈr CloÍoÍóÍmiq BromoÍóróto, DibÍom*torónêtãno€ Aromodictoroêràno;

ãln€(omëndà.êqüÊa!.oncenrãçõè!dên€p.ránero€íëiàm.ompreênd'darenrë0,2êq6h&/td€clo.or6idúã|iwe;
h) Nãoé desej,vel qu€ã ro..enÍàçàodê.álcior€jà iup.noÌ a r@m8,4;

4 li derjtv€l quê. dúe?â rokl em.à'bonàto de.átcio€nejà (ompíeendidà €nke rsoà smn8/t;
d)Nâoédêrêlãvêlqu.ã.on.ênÍâçãodonôsnéliosejãsupêriôÍ. 50ndr;
e)Eilèpa'âúerosóÉànàlkàdo.âioaacliüdadëàlíàrèÌrr!pêraoÍaqroBú.

Nazaré, 6 de março de 2024

O Vogal do Conselho de Administração

(Orlan

lizados da Nazaré

Rod rigues)

Ìúetolacloro 0,1 rgll
Metribuzlnâ 0,1 vcll

0,1 vell

0,1 rcll
Simazinã 0,1 ttcll

Têrbulilazine 0,1 pcll

Polóniô 210 e) Bq/l

ìádio 226 e) Bq/l

ielénio 10 Fgll se

iódio 200 msll Na

Sulfatos

Têt.âcldroetêno'è tii€lorgetenq
Í3' .
4

TeÍacloroêtêno

2S0:"..^-
1ô

10

rsll so4

$cll

10 pc/l

Trihalomêtanos Ì'otâìs ql: l PEll: ' '
Bromodicloromêtâno 100 $sll

EromofóÍmio 100 vc/l

clorofóímio 100 rc/l
Dibromoclorometan( 100 rEll

Urânio 234 e) Bq/l

Urânio 238 e) Bq/l

Durante os meses de outubro, novembro, dezembro de 2023, foram realizadas 3 análises à qualidade da água para consumo humano e os resultados
anâlíticos apresentados demonstram que a água distribuÍda na Zona de Abastecimento dos Raposos, que abastece a população da localidade dos Raposos -
Freguesia de Famalicão, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.s 6912023, de 21 de agosto.
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EDITAL N,9 L9I2O23
PUBLTCAçÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALTDADE DA ÁGUA

4e Trimestre de 2023

PONTO DE ENTREGA AO CONCELHO DE ALCOBAçA

r$.
iÉí.

r*irË?È}]lÀ\ í

Bactérias coliformet 0 Número/100m1 0 0 o 100,00% 2 2 100,00%

)êsinfetante íesidual o Número/100ml 0,1 0,33 o 100,00% 2 2 100,00%

:heko a 2sec

,scheúchid colì (8, colìl

ìoiìtinlotlè 86ïnà 2.1. .. : .. :

â)

;:r. -: :; a:i a.; ì: it; :,:Ítiai:t:: j t
3 Fector de diluição

ncll
rt !:..::!t::;:rÌil ri::jjfi.::::riÌ1:]ê

<1 <7

0

0

100,00%

ffiffiffi
100,00%

2

-:;t;::,:.:L:a i:::; it
1

7

1

100,00%

::i::ra:::::l: ::!ì i :rÌ,.rriÌj,Ìl

100,00%

:ondutivldâde 2500 gs/cm a 20Ôc 169 169 0 100.00% 1 1 100 00%

:or 20 ms/l Ptco <2 <2 0 100,00% 1 100,00%

:loskidium perfilngens 0 Número/1o0ml o 0 0 100,00% 1 1 100,00%

0 NúmeÍo/100m1 0 0 o 100/00% 1 1 100,00%

NúmeÌo de colónias a 22 ec s/aìteração ânormal Número/ml 1 1 0 700,00% 1 1 100,00%

Número de colónias a 37 ec s/alt€íação ânormal Número/ml 1 T o 100,00% 7 1 100,00%

pH >6,5 e s9,0 unidade dê pH 7,2 7,2 0 100,00% 1 1 100,00%

Sabore 25eC 3 Factor de diluÌção <1 <1 0 100,00% 1 100,00%

TuÍvação

1,2 - dlcloíoêtãno

4

3

UNT

r1ll

<0,3

<0,3

<0,3

<0.3

100,00%

100,00%

1

1

1

1

100,00%
ffi

100,00%

Alfa total 0,1 8q/l <0 04 <0,04 0 100,00% 1 1 lOO,OO%

Alumínio 200 Fc/l Al 50 50 0 100,00% 1 1 100,00%

Amónio 0,1 Bc/l <0,02 <0,o2 0 100,00% I 1 100,00%

\ntlmónlo 5 !s/l sb <1,5 <1,S 0 100,00% 1 1 100,00%

\Ísénio 10 <3 <3 0 100,00% 1 1 100,00%

lenzeno 1 wll <0,3 <0,3 o loo,oo% 1 7 100,oo%

Senzo(a)pkeno o,01 t\c/l 0,01 0,01 0 100,00% 1 1 100,00%

3oro 1 nzl B <0 15 <0 15 0 100,00% 1 1 100,00%

Sromatos 10 rc/l sro3 <3 <3 0 100,00% 1 I 100,00%

:ádmlo 5 usll cd <1 <1 0 100,00% 1 1 100,oo%

b) mg/l Ca 9,3 0 100,00% 1 100,00%

ahumbo 10 !s/l Pb <3 <3 0 100,00% 1 1 100,00%

Cianetos 50 xcll cn <15 <15 0 100,00% 1 1 100,007o

cloretos 2SO mg/l cl 22 22 0 100,00% 1 1 100,00%

Clostíì d i u m peúti n g e ns 0 Númêro/100m1 0 0 0 100,00% 1 1 100,00%

cobÍe 2 mg/l Cu 0,3 0,3 o 100,00% 1 1 100,0070

crómio 50 Fg/l cr <2 <2 0 100,00% 1 1 100,00%

Dosê indicativa 0,1 mSv <0,1 <0,1 0 100,00% 1 1 100,00%

Dureze total c) mg/l CãCO3 33 33 0 100,00% 1 1 100,00%

200 fg/l Fê <50 <50 0 100,00% 1 1 100,00%

1,5 me/l t <01 <01 0 100,00% 1 100,00%

' O1 :, ',.' . o:..: j 100,00%

Ben?o(b)flüorantêno 0,1 rcll <0,01 <0,01 0 100,00% 1 1 100,00%

Benzo(ghi) perilen€ 0,1 rc/l <0 01 <0,01 o 100,00% 1 1 100,00%

Bênzo(k)fluorantenc 0,1 vcll <0,01 <0,01 o 100,00% 1 1 100,00%

lndeno(1,2,3-cd)pi.enc 0,1 rcll <0,01 <0,01 0 100,00% 1 1 100,00%

Nlagnésio d) mg/l Ms 2,4 2,4 0 100.00% 1 I 100,00%

N4anganês 50 B/l Mn <15 <15 0 100,00% 1 1 100,00%

lüercúrio 1 rc/l Hs <o,2 <0,2 0 100,00% 1 100,00%

Níquel 20 trg,/l Nì <5 <5 o 100,00% 1 1 100,00%

Nltratos 50 msll No3 <10 <10 0 100,00% I 10o,oo%

Nlkltos 0,s mcll No2 <o,02 <o,02 0 100,00% 7 7 100,00%

oxidabilidadê ngll 02 1,5 1,5 0 700,oo% 1 1 100,00%

<0,03 ì..r, illc/! : . <0,03:'r- 1 100,00%

Alacloro 0,1 IEA <0,03 <0,03 0 100,00% 1 1 700,ooo/o

gentazona 0,1 ttlll <0,03 <0,03 0 100,00% 1 1 100,00%

clorpÍifos 0,1 rell
Dêsêtilsimãzinâ 0,1 vzll <0,03 <0,03 o 100,00% 1 1 100,00%

DêsêtilÌêrbutilârinâ q1 rEll <0,03 <0,03 o 100,00% 1 1 100,00%

Dimêtenâmidâ-P 1,1 rqll <0,03 <0.03 0 100,00% 1 7 100,00%

Dìmetoãto 0,1 rcll
DIurão o,7 rcll

lmidacloprid€ 0,1 uc/l

tsoproturãc o,1 tlcll <0,03 <0,03 0 100,00% 1 1 100,00%

[inuíãc 0,1 t\Ell <0,03 <0,03 0 100,00% 1 1 100,00%

1 100,00%MCP! o,t ve/l <0,03 <0,03 0 100,00% 1

0,1 <0,03 0 100,00% 1 100,00%Metãlãxi ttcll <0,03
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EDITAL N.g L9/2023
PUBLICAçÃO DOS RESULTADOS DO CONÏROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

4s Trimestre de 2023

PONTO DE ENTREGA AO CONCELHO DE ALCOBAçA

O Vogal do Conselho de Administra pallzados da Nazaré

(Orla Rodrigues)

2. sôna dar (on.ênvaçõer dor PeíÌcida! lndiüduiB
3. somà dar.on.€ntàçôer dôr compoilo5 €5pe.afi (ãdd;
{.Sonâ dãr.orcênkaçõer ds Ì'ihàronEràtror hdiúduaÈ. Clo,oíóÍmìo, gÍomolóÍmio,oibromocloÍohêrâno e Bromodtìoroèr!noj

àlReioúendâJequeãtronceôtrãçõàedeíêpârâhêtôerej,mcomp,eendidà5?nkèq2€q6m&4dectoÍoÍ6iduaìtivrèj
6) Nãoé de!êìávêl queâcôn.entàçãodê.árcior€Jà rup.íoÌ â 1@ ng/l;
.l á dë!èjiv€l q!êà dúr.rà tôrâl em.arbonalo de.ákioêíeja coôpreêndidâ €nk€ l50a 5mm&/t,
dl Nãoédesejável q{.a.on.entâçãodonâBôérior.jà ruperioÍ a 50 m&/rj
€) tíepàrámeÍorô é anâltadoca3o! a.tiüdãd€ãlíã !êjà r!pêrior â q10 3a4.

Nazaré, 6 de março de 2024

Metolãclorc 0,1 pc/l

Meribuzinê 0,1 rcll <o,03 <0,03 0 100,00% 1 7 100,00%

ometoato 0,1 Fc/l

oxami 0,1 vc/l

simâzinã 0,1 rcll <0,03 <0,03 0 100,00% 1 1 100,00%

Têrbutilâzìna o,1 vgll <0,03 <0,03 0 100,00% 1 1 1O0,!v/o

Polónio 210 e) 8q/l 0,04 0,04 0 100,00% 1 7 100,00%

ê) Bq/l o,o4 o,o4 0 100,00% 1 1 100,00%

selénio 10 E/ls€ <3 0 100,00% 1 1 100,00%

sódio 200 ms/l Na 14 74 o 100,00% 1 1 100,00%

È. 
Jaã..cloÍì919trg ê t!i!! g19€tÈ! 9 r:

lì:=r:':::ì:': ', r' i :r..1', : . :. : .

TêÍacloroeteno

250

10

Pcll so4

r:,: tt8lll:r, .

rell

15
.r"::Trï11:
' 't Íiì': : l

<3

15

, 11'-3;=::,

<3

-

o

100,00%

TÌ:ï==:=:.::::
ir::ì1.::::::::::::j::::::: i .::

700,oo%

L:-l:::'T

7

1::
:,:: ll :,

1

100,00%
.rÌr-'-:::=:.::
, .: ì 100;0r,96::::-,-

100,00%

Trìcloroeteno 10 rcll 3 3 0 100,00% 1 1 100,00%

100 :::, ::rcl.l ' " "
Bromodiclorometano 100 tcll 4 4 0 100,oo% 1 1 100,00%

Eromofórmio 100 t{ll 4 4 0 100,00% 1 100,00%

100 rcll 74 t4 0 100,00% 1 100,00%

Dibromoclorometânõ 100 le/l 6 6 0 100,00% 1 1 100 00%

Urânio 234 e) ac/l 0,04 0,04 0 100,00% 1 7 100,00%

Uránio 238 el sc/l o,o4 0,04 0 100,00% 1 1 100,00%

Durante os meses de outubro, novembro, dezembro de2023, foram realizadas 73 análises à qualÌdade da água para consumo humano e os resultados
analíticos apresentados demonstram que a água fornecida no ponto de entrega ao concelho de Alcobaça, está em conformidade com as normas de qualÌdade
estabelecìdas no Decreto-Lei n.e 69/2023, de 21 de agosto.
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